


























OMAKOTITALON MAKUUHUONEEN ILMANVAIHDON JA HIILIDI-






































Omakotitalon makuuhuoneen ilmanvaihdon ja hiilidioksidilähteen CFD-mallinnus sekä pää-






Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voiko ilmanvaihtoa CFD-mallintaa omakotita-
lon makuuhuoneessa ja tutkia, kuinka luotettava malli on. Lopuksi tutkittiin, voiko päätelait-
teen paikkaa optimoida siten, että hiilidioksidipitoisuus ja ilmavirrat olisivat mahdollisimman 
käyttäjäystävälliset. Mallinnus suoritettiin jo olemassa olevasta makuuhuoneesta, josta voitiin 
tehdä tarvittavat hiilidioksidi- ja savukoemittaukset mallin realistisuuden varmentamiseksi.  
 
Savukoetutkimukset ja simuloidut ilmavirtaukset osoittivat, että ilmavirtoja voidaan mallintaa 
makuuhuoneessa suhteellisen tarkasti ja nopeasti. Yhdellä mittarilla suoritetut hiilidioksidi-
mittaukset jättivät hieman arvailujen varaa, mutta yhteneväisyyksiä mallin ja mittausten välillä 
on havaittavissa.  
 
Tutkimus osoitti, että jos mallien ja mahdollisten uusien mittausten perusteella hiilidioksidipi-
toisuuksien yhteneväisyydet varmennettaisiin, niin päätelaitteen paikka voidaan optimoida 
siten, että ilma vaihtuu paremmin ja huone huuhtoutuu hyvin. Malleista voidaan myös ennal-
taehkäistä kriittisten paikkojen vedontunne seuraamalla ilmavirtauksien liikkeitä ja voimak-
kuutta.  
 
Jatkotutkimuksia voisi suorittaa mallin realistisuuden varmentamiseksi uusilla hiilidioksidimit-
tauksilla, jotka suoritettaisiin useammalla hiilidioksidimittarilla. Makuuhuoneesta voisi myös 
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The purpose of this thesis was to find out if CFD modeling could be made for a detached house 
ventilation and to measure how reliable the model is. Finally, the location of the supply air dif-
fuser in the bedroom was optimized by Comsol Multiphysics. 3D-model was created from an 
existing bedroom where the necessary carbon dioxide and smoke measurements could be 
made to verify the model’s realism. 
 
The smoke tests and simulated airflows showed that airflows can be CFD modeled relatively 
precisely and quickly. The carbon dioxide measurements showed that there is consistency be-
tween the model and the real measurements but the results are not waterproof. 
 
The study revealed that the model could be realistic but new carbon dioxide measurements 
have to be made to verify that the model is completely reliable. With those improvements the 
location of the supply air device could be optimized so that the air changes better. The models 
can also be used to prevent draft at critical spots by tracing the motion and intensity of the air 
flow. 
 
To verify the model’s realism, new measurements have to be made with multiple carbon dioxide 
meters at the same time. A more accurate 3D-model of the bedroom would improve the CFD 
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CFD-mallinnus Computational Fluid Dynamics eli numeerinen virtaus-
dynamiikkamallinnus 
 
Comsol Multiphysics Simulointiohjelma, jolla voidaan suorittaa erilaisten fysi-
kaalisien ongelmien mallinnuksia 
 
Fluidit  Esim. nestemäisiä tai kaasumaisia aineita 
 
MET  Metabolinen ekvivalentti eli lepoaineenvaihdunnan ker-
rannainen 
 
Ovirako Oven alapinnassa oleva n. 2 cm:n korkuinen rako, jota 
käytetään siirtoilmareittinä 
 
PPM   Parts per million, eli suhdeluku 1/1 000 000 
 
Päätelaite  Ilmanvaihtokanavan säätölaite, joka näkyy käyttäjälle 
 
Swema 3000 Ilmamäärämittari 
 










Omakotitalojen ilmanvaihdossa voi olla ongelmana se, ettei käyttäjä koe ilman-
vaihtoa riittävänä. Tähän osasyynä on päätelaitteiden sijoittelu, tuloilman suun-
taus, huoneen kuormitus ja ilmamäärien vähäisyys tai esimerkiksi tuloilman 
heikko laatu. Tässä opinnäytetyössä keskityttiin siihen, kuinka CFD-mallinnuk-
sella voidaan ilmanvaihtoa ja hiilidioksidin tuottoa mallintaa ja voidaanko tuloil-
mapäätelaitteen sijainti optimoida omakotitalon makuuhuoneessa siten, että hiili-
dioksidipitoisuus olisi käyttäjäystävällisin. Mallinnettavana kohteena käytettiin 
vuonna 1995 rakennettua omakotitalon makuuhuonetta, josta voitiin varmistaa 
mallin realistisuus suorittamalla savukokeita ja muita tarvittavia mittauksia. 
 
Huoneen hiilidioksidipitoisuuksia seurattiin viidestä eri mittauspisteissä, joita ver-
rattiin mallin arvoihin. Lopuksi mallinnettavan kohteen tuloilmapäätelaitteen 
paikka pyrittiin optimoimaan Comsol Multiphysics -ohjelmistolla siten, että se olisi 
käyttäjälle ilmanlaadullisesti paras vaihtoehto ja pohdittiin, voiko tätä hyödyntää 
suunnittelussa parempien ilmanvaihtoratkaisujen toivossa. Työn tuloksena syntyi 
mallinnuksesta peruskehikko, jota voidaan jatkossa hyödyntää mallin pohjarat-
kaisua ja asetusarvoja muokkaamalla. Karkea 3D-malli makuuhuoneesta luotiin 
Comsol Multiphysics -ohjelmistolla, johon mallinnettiin makuuhuoneen kalusteet 
ja muut ilman tai hiilidioksidin liikkumiseen vaikuttavat esineet. Malliin ei otettu 
huomioon hengityksestä tai lämmityksestä koituvia lämpötilanmuutoksia. Malliin 
lisättiin hiilidioksidin lähde simuloimaan ihmisen uloshengityksestä johtuvaa hiili-
dioksidin tuottoa.  
 
Tietolähteinä opinnäytetyössä käytettiin CFD-mallinnuksen apuna Comsol.com-
sivustoilta löytyviä avoimeen tietolähteeseen perustuvaa materiaalia, opastusvi-
deoita ja webinaareja sekä jo olemassa olevia opinnäytetöitä tai muita tutkimuk-
sia. Ilmavirtojen ja hiilidioksidin tarkkailuun vaativia ohjeita ja numeerisia raja-ar-
voja löytyy rakentamismääräyskokoelmasta, RT-kortistosta sekä luotettavista 





2 Computational fluid dynamics -mallinnus 
 
 
Computational fluid dynamics –mallinnuksella voidaan Navier-Stokes tai Euler 
yhtälöillä laskennallisesti simuloida erilaisten fluidien virtausdynamiikkaa. Fluidit 
ovat aineita joiden rakenneosat voivat liikkua vapaasti toisiinsa nähden. Näitä 
ovat muun muassa nesteet ja kaasut. Fluidien liikkumiseen vaikuttavat esimer-
kiksi aineen viskositeetti, lämpötila ja esimerkiksi nopeudesta johtuva aineen vir-
taustyyppi.  
 
CFD-mallinnusta käytetään nykypäivänä yleisesti fysikaalisten, kemiallisten ja 
esimerkiksi mekaanisten rasitteiden yhteisvaikutuksen seuraamiseen fluideissa. 
Kyseistä mallinnustekniikkaa voidaan hyödyntää vaikka tuotekehittelyssä siten, 
ettei jokaista eri tuoteprototyyppiä luoda fyysisesti vaan sen ominaisuudet testa-
taan etukäteen tietokonemallilla, jonka jälkeen parhaimmaksi todetut otetaan tuo-
tantoon.  
 
Tällaisesta mallintamisesta hyötyvät useat erilaiset tekniikan alalla työskentelevät 
toimijat, joiden täytyy ymmärtää tuotteidensa ominaisuudet tai joiden täytyy rat-
kaista jokin virtaustekninen ongelma. Realistisesti mallinnetuilla tapauksilla voi-
daan säästää niin ajassa, kuin rahallisesti riippuen ongelman koosta ja laadusta. 
Lisäksi CFD-mallinnusta hyödynnetään paljon opetustilanteissa, jotta oppilaat 
ymmärtäisivät fysikaalisia ilmiöitä paremmin. 
 
2.1 Historia ja nykypäivä 
 
CFD-mallinnuksen voidaan katsoa syntyneen jo 1687-luvulla, jolloin Isaac New-
tonin julkaisi kirjan ”Principia”, jossa esiteltiin nesteiden viskositeetin vaikutus sen 
liikkuvuuteen. Aiheesta kiinnostuneena Daniel Bernoulli vuonna 1738 ja Leon-
hard Euler vuonna 1755 ratkaisivat ensimmäisen fluidien liikkeitä kuvaavan ma-
temaattisen yhtälön, jota kutsutaan Eulerin yhtälöiksi. Eulerin – yhtälössä ei kui-
tenkaan ole huomioitu nesteiden viskositeettiä ja lämmönjohtavuutta, joten vuo-
teen 1822 asti Claude-Louis Navier teki tutkimuksia osittaisdifferentiaalis osuu-
desta, jonka jälkeen vuonna 1845 George Gabriel Stokes ratkaisi lopullisen 
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yhtälön, jossa nämä muuttujat on huomioitu [1; 2.] Tätä kutsutaan nykyisin Na-
vierin-Stokesin yhtälöiksi, joita käytetään CFD-malleista edelleen. 
 
Ensimmäiset 2-ulotteiset virtausmallit, joita sovellettiin teollisuuden käyttöön, on 
luotu 1929, jolloin L. Prandtl ja A. Busemann laskivat paperille käsin ylisoonisen 
tuulitunnelin suutinvirtauksen [3]. Vasta 1940-luvun lopulla sitä alettiin käyttä-
mään yleisesti teollisuuden ongelmien analysointiin [4]. 1950-luvulla CFD-mallin-
nustekniikkaa käytettiin varsinkin lentokoneiden aerodynamiikan parantamiseen 
ja esimerkiksi 1960-luvulla avaruussukkuloiden suunnittelussa [5, s. 3]. Ensim-
mäinen merkittävä tietokoneella tehty CFD-mallinnus on suoritettu Mas-
sachusettsissa alkeellisella tietokoneella 1947, jolloin Z. Kopal ratkaisi numeeri-
sesti kartiomallisen objektin ilmavirtauksien liikkeitä ylisoonisessa virtauksessa 
[5, s. 6]. Vuonna 1967 julkaistiin ensimmäinen tieteellinen lehti, jossa käsiteltiin 
kolmiulotteisessa ympäristössä k-epsilon mallintamistekniikkaa [1]. Siitä lähtien 
CFD-mallinnus on ollut teollisuuden ahkerassa käytössä. 
 
Nykyisin CFD-mallinnus ei ole pelkästään Navier-Stokes yhtälöiden ratkaisua 
kaksiulotteisessa mallissa, vaan simulointi voidaan suorittaa 0-3-ulotteisena mal-
lina ja ottaa mukaan erilaisia muuttujia, vaikkapa liikkuvia kiinteitä tai nestemäisiä 
objekteja, isoja ja tarkkoja 3D-malleja ja lämmön vaikutus fluidien liikkeisiin. Com-
sol Multiphysics –ohjelmassa voidaan nimensä mukaisesti ottaa huomioon muun 
muassa CFD-simuloinnin lisäksi, esimerkiksi sähkön vaikutus, akustiikka, läm-
mönjohtavuus ja erilaiset kemialliset reaktiot. Näiden yhteisvaikutuksen aiheutta-







Ilmanlaadun mittareita on useita, joista yleisimmät ovat typpidioksidi-, rikkidiok-
sidi- ja esimerkiksi otsonipitoisuus. Muita ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat 
erilaiset hiukkaset, pienhiukkaset ja monet haisevat rikkiyhdisteet, joita syntyy lä-
hinnä liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon seurauksena. Kuitenkin 
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huoneistoilmanlaadun tärkeimpiä mittareita on hiilidioksidipitoisuus, suhteellinen 




Co2 on hiilestä ja hapesta koostuva yhdiste, jonka pitoisuutta ilmakehässä mita-
taan ppm (parts per million) -yksikössä. Vuoden 2017 huhtikuussa ulkoilman hii-
lidioksidipitoisuus oli noin 410 ppm ja sen keskimääräinen pitoisuus kasvaa noin 
2 ppm vuodessa [6; 7]. Korkeat ja nousevat ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet joh-
tuvat ihmisten tuottamasta hiilidioksidin määrästä, koska sitä poistavat tekijät eli 
kasvillisuus ei pysty sitomaan tuotettua hiilidioksidia riittävästi. Tästä johtuen il-
makehän hiilidioksidipitoisuus kasvaa, kasvihuoneilmiö pahenee ja ilmastonmuu-
tos jatkaa syöksykierrettään. Korkeat hiilidioksidipitoisuudet huoneilmassa ai-
heuttavat tunkkaisuuden tunnetta, väsymystä, päänsärkyä ja mahdollisesti kes-
kittymisvaikeuksia. Ihminen tuottaa nukkuessa 0,8-0,9 Metabolisella ekvivalen-
tilla noin kaksi desilitraa hiilidioksidia minuutissa [8; 9]. 
 
Asumisterveysasetuksen 8. §:n mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toi-
menpideraja ylittyy silloin, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman 
hiilidioksidipitoisuus [10]. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimääräisesti 1550 ppm 
on maksimi hiilidioksidipitoisuus huoneilmassa, ennen kuin korjaustoimenpiteisiin 
on ryhdyttävä. Uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta asetettu ym-
päristöministeriön asetus määrittelee uudisrakennuksen hetkellisen maksimi hii-
lidioksidipitoisuuden rajan 800 ppm suuremmaksi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoi-
suus [11].  
 
Sisäilmastoluokitus määrittelee hiilidioksidipitoisuudet siten, että S1 luokassa 
raja-arvo on 700 ppm, S2:ssa 900 ppm ja S3:ssa 1200 ppm [7; 12]. Sisäilmasto-
luokitus 2017 luonnos, jota odotellaan virallisesti julkaistavaksi kevään 2018 ai-
kana määrittelee hiilidioksidipitoisuuksien raja-arvot tiukoiksi. Sisäilmastoluokka 








Toimivan ilmanvaihdon merkitys on sisäilmanlaadun kannalta merkittävin tekijä, 
joten sillä turvataan, että käyttäjällä on aina saatavilla puhdasta ja raikasta hen-
gitysilmaa. Ilmanvaihdon toimivuus on varmistettava asianmukaisilla suunnitel-
milla, asennuksilla ja valvonnalla.  
 
Uudisrakennuksissa pääsääntöisesti on käytetty koneellista ilmanvaihtoa, eli ra-
kennukseen luodaan järjestelmä, jolla ilma saadaan liikutettua keinotekoisesti. 
Tällä tavalla ilmanvaihtokanavien koko saadaan pienemmäksi ja ilmamäärät suu-
remmiksi, mutta varsinkin vanhemmissa rakennuksissa on suosittu painovoi-
maista ilmanvaihtoa. Sen toiminta perustuu ulko- ja sisäilman lämpötilaeroihin ja 
luonnonilmiöiden, kuten kovasta tuulesta johtuvan sisäilman liikkumiseen. Paino-
voimaisen ilmanvaihdon kanavien tulee olla väljät ja yksinkertaiset, sekä pääte-
laitteiden painehäviöttömiä, jotta ilma voisi liikkua mahdollisimman helposti.  
 
Ilmanvaihdon perusperiaatteet ovat, että raikas tuloilma johdetaan kaikkiin oles-
kelutiloihin, kuten makuu- ja olohuoneisiin ja likainen poistoilma poistetaan likai-
semmista tiloista, kuten pesuhuone, wc ja keittiö. Painovoimainen ilmanvaihto 
toimii vaihtelevasti, koska se on hyvin altis lämpötilanvaihteluille ja muille luon-
nonilmiöille. Koneellisen ilmanvaihdon etuja on, että ilmanlaatu pysyy suhteelli-
sen tasaisena ja sitä voidaan säädellä. Ilmanvaihtokonetta ei kuitenkaan saa mis-
sään tapauksessa sammuttaa, koska sitä ei ole suunniteltu toimimaan ilman kei-
notekoista ilman liikuttajaa. 
 
Ilmanvaihdon riittämättömyyden yleisimmät ongelmat liittyvät siirtoilmareittien 
olemattomuuteen tai ilmamäärien vähäisyyteen huoneen kuormitukseen nähden. 
Päätelaitteen paikoilla voidaan parantaa ja tehostaa ilmanvaihdon toimivuutta, 
mikäli perustiedot huoneistosta on tiedossa. Rakenteellisesti halpoihin siirtoilma-
reittiratkaisuihin kuuluu muun muassa välioviin jätettävä ovirako. Se on oven ala-
pinnasta noin 2 cm:n korkuinen rako, jonka kautta likainen ilma siirtyy kohti pois-
toilmapäätelaitetta. Mikäli oveen halutaan jättää kynnys voi siirtoilmareitin kor-
vaaja olla myös samassa huoneessa sijaitseva poistoilmapäätelaite. Tällöin ko-
neellinen ilmanvaihto imee epäpuhtaudet pois huoneilmasta.   
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4 Comsol Multiphysics 
 
 
Ensimmäinen Comsol Multiphysics 1.0 ohjelmisto on julkaistu 1. syyskuuta 
vuonna 1998 erityisesti mekaanisen fysiikan ilmiöiden simulointiin. Ohjelmoijat 
ovat kuitenkin vuosien saatossa julkaisseet useita erilaisia laajennoksia, joita voi 
hyödyntää muihinkin käyttötarkoitukseen soveltuviin ongelmiin [14]. Näihin laa-
jennuksiin lukeutuu muun muassa työssä käytettävä CFD-moduuli, joka on jul-
kaistu 18. heinäkuuta 2010. Opinnäytetyössä on käytetty Comsol-ohjelmiston uu-
sinta 5.3a-versiota, ja se on julkaistu 14. joulukuuta 2017. 
 
CFD-mallinnuksella voidaan simuloida nimensä mukaisesti nesteiden liikkumista, 
mutta tällä on myös mallinnettu ilmavirtojen käyttäytymistä [15]. Comsol Multiphy-
sics –ohjelmistolla voidaan samanaikaisesti simuloida usean erilaisen muuttujan 
yhteisvaikutusta ja analysoida mallista saatuja tuloksia [16]. Comsol-ohjelmistolla 
voidaan mallintaa esimerkiksi tuloilmavirta päätelaitteesta ja simuloida ihminen 
tuottamaan hiilidioksidia huoneeseen.  
 
Realistisen mallin luomiseen tarvitaan käyttötarkoitukseen sopiva simulointimalli, 
johon sisältyy oikeat asetusarvot, sekä kolmiulotteinen malli huoneesta. Jotta las-
kentaverkko ei menisi liian monimutkaiseksi, luodaan ohjelmaan pelkistetty 
huone, jossa on huomioitu mittausten aikana huoneessa olevat muuttujat. Näihin 
lukeutuvat huoneessa sijaitsevat huonekalut ja kiintokalusteet, sekä ilmanvaih-
don päätelaite ja ovirako. Mallissa tulee olla myös määriteltynä oikeassa mitta-
suhteessa olevat muuttujat esimerkiksi ilman viskositeetti, hiilidioksidimäärä sekä 
tuloilmavirta. 
 
Comsol–ohjelmiston vahvuus on sen mukautettavuus. Käyttäjä voi muokata kaik-
kia syötettäviä arvoja ja seurata mallien tuloksia monipuolisesti. Monet kilpailevat 
tuotteet rajoittavat vahvasti käyttäjän määrittelemiä arvoja. Muokattavuus tuo 






5 Tuloilmapäätelaitteen sijoitus 
 
 
5.1 Määräykset ja velvoitteet 
 
Ympäristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilman-
vaihdosta määrätään selkeästi, millä kriteereillä ilmanvaihto tulisi toteuttaa. Il-
manvaihto on suunniteltava siten, ettei epäpuhtaudet kuten liiallinen kosteus ja 
erilaiset hajut jäävät huoneilmaan ja tällöin taataan terveellinen, turvallinen ja viih-
tyisä sisäilman laatu oleskelutiloissa [17]. Ulkoilmavirraksi on mitoitettava käyttö-
ajalle vähintään 6 dm3/s henkilöä kohti, mutta kuitenkin vähintään 0,35 (dm3/s)/m2 
asunnon pinta-alan perusteella tai vähintään 18 dm3/s. 
 
Rakennuksen ilmanvaihto on suunniteltava siten, että tuloilma tuodaan niin sa-
nottuihin puhtaisiin tiloihin ja se poistetaan likaisista tiloista. Puhtaisiin tiloihin luo-
kitellaan kaikki oleskelutilaksi suunnitellut tilat ja likaisiin tiloihin sellaiset, joissa 
syntyy kosteutta, höyryjä tai epämiellyttäviä hajuja. Epäpuhtaudet suunnataan 
kohti poistoilmapäätelaitetta, kuitenkin niin että oleskelutila huuhtoutuu epäpuh-
tauksista kokonaan. Tämä tarkoittaa sitä, että päätelaitteiden valinnalla ja sijoit-
telulla voidaan parantaa ilmanvaihtoa ja kontrolloida sisäilmanlaatua. Päätelaite 
kuitenkin tulee sijoitella ja suunnitella siten, ettei käyttäjälle tule oleskeluvyöhyk-
keellä vedontunnetta. Tätä ehkäistään myös ilman nopeudella, joka on rajoitet-
tava asumisterveysasetuksen kaavion 1 mukaan. Esimerkiksi 20 celsiuksen läm-
pötilassa suurin sallittu ilman nopeus huonetilassa on 0,2 m/s [10].   
 
Vanhassa rakennusmääräyskokoelma D2:ssa määritellään huoneisiin suositellut 
ilmamäärät ja maksimiäänitasot. Ne yhdessä ratkaisevat kuinka suuri päätelai-
teen ja ilmanvaihtokanavan tulee olla [5]. Ilmanvaihdosta johtuvaa äänitasoa voi-
daan pienentää järjestelmän rakennevalinnoilla, kuten äänenvaimentimilla, kana-
vakoolla ja päätelaitteen asennukseen käytettävillä haaroilla. Päätelaitteesta kuu-
luvaa huminaa voidaan hiljentää tasapainotuksella. Liiaksi kuristettu päätelaite 





5.2 Suunnittelu ja sijoitusperiaatteet 
 
Suunnittelija pyrkii sijoittamaan päätelaitteen mahdollisimman hyvin kaikki mää-
räykset huomioon ottaen. Hänen tulee ottaa huomioon myös kustannukset, ra-
kennuksen rakenteet sekä tulevien huoltotoimenpiteiden vaatimat kriteerit. Jokai-
sella suunnittelijalla on omat suunnitteluperiaatteet, joita he noudattavat eikä yhtä 
ja oikeaa sijoitustapaa välttämättä ole. KTS-mallinen päätelaite sijoitetaan oma-
kotitalon makuuhuoneessa yleensä oven yläpuolelle, ikkunan yläpuolelle, nurk-
kiin tai keskelle huonetta. Vanhemmissa rakennuksissa kattotuolit on rakennettu 
siten, ettei tarvittavaa asennustilaa ole jätetty juuri ollenkaan. Tästä johtuen pää-
telaitteiden sijainnit ovat olleet keskemmällä huonetta tai ilmanvaihtokanavat ovat 
rakennettu liian ahtaiksi tilanpuutteen vuoksi. Liian pienillä kanavilla rakennettu 
ilmanvaihtojärjestelmä on kovaääninen ja kanavistossa syntyy mittavia painehä-
viöitä, jolloin ilmanvaihtokoneen täytyy tehdä enemmän työtä, jotta ilma saadaan 
vaihtumaan. 
 
Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet -hankkeen loppuraportti 2018 kohdassa 5 
”ohjeita ilmanvaihtojärjestelmän suunnitteluun” [18] annetaan selkeä ohje siitä, 
kuinka tuloilmapäätelaite tulisi sijoittaa makuuhuoneessa. Raportin mukaan ma-
kuuhuoneissa päätelaite tulisi sijoittaa siten, että se olisi todennäköisen sängyn 
sijainnin mukaan päätyseinää vasten. Tämä tarkoittaa sitä, että päätelaite tulisi 
sijoittaa suoraan sängyn yläpuolelle. Raportissa ohjeistetaan, että huoneen likai-
sen ilman poiston voi toteuttaa siirtoilmareitein, mutta äänieristyksen takia suosi-
tellaan samaan huoneeseen poistoilmapäätelaitetta. Normaalikokoinen ovirako 
toimii siirtoilmareittinä jopa 18 dm3:iin/s asti. 
 
Ikkunan yläpuolelle sijoitetun päätelaitteen periaate on, että suuntauslevyllä tu-
loilmaa pyritään sekoittamaan ikkunaan päin, jolloin ikkunasta johtuva kylmä ilma 
lähtee liikkeelle ja sekoittuu lämpimään ilmaan. Samalla se huuhtelee hyvin ala-
puolellaan olevat tilat, mutta jättää vastakkaisen seinän ja sen alueen hieman 
huonompaan huuhteluun. Tässä on vaarana, että ilma jää pyörimään tietyille alu-




Teoriassa oven yläpuolelle sijoitettu päätelaite ja ilmavirrat suunnattuna vastak-
kaiseen nurkkaan ilman pitäisi liikkua Coandă–ilmiötä ja päätelaitteen heittopi-
tuutta hyödyntämällä nurkkaan asti, josta se tippuu alas ja sitä kautta poistuu 
oviraosta. Tällä sijoitustavalla huuhdotaan koko huone, jos heittopituus riittää 
huoneen nurkkaan asti. Ilmamäärien riittämättömyyden vuoksi on mahdollista, 
ettei ilmavirta riitä tarpeeksi pitkälle. Huuhtoutumaton huonetila jää päätelaitteen 
alapuolelle, johon tulisi sijoittaa loppukäyttäjälle vähiten tarpeellinen työ- tai oles-
kelutila. Huoneiden sijoittelusta riippuen tällä tavalla voidaan myös minimoida 
putkimenekkiä etenkin sarjatuotantokohteissa.  
 
Huoneen keskelle sijoitettu päätelaite voi aiheuttaa haasteita palovaroittimien tai 
kattovalon sijoittamiselle. Mikäli päätelaite joudutaan sijoittamaan keskelle huo-
netta, niin se voidaan asentaa ilman suuntauslevyä. Tällöin tuloilmaa tulee jokai-
seen nurkkaan ja tippuu seinänviertä pitkin alas. Suoraan päätelaitteen alla oleva 
tila voi kuitenkin jäädä huuhtoutumatta, jolloin esimerkiksi työtasoa ei kannata 
asentaa tälle kohdalle. 
 
Huoneen nurkkiin asetetut päätelaitteet suuntauslevyt suunnattuna sänkyyn päin 
voivat olla ilman vaihtuvuuden kannalta erittäin hyvä vaihtoehto. Varsinkin sän-
gyn yläpuolelle asetetussa päätelaitteessa ja ilmavirta suunnattuna ovesta kat-
sottuna vastakkaiseen nurkkaan, voi ilman liikkuvuus olla jouhevaa, jolloin huo-
neen epäpuhtaudet poistuvat nopeasti. Kuitenkin liian lähelle oleskelutilaa tai 
tässä tapauksessa sänkyä sijoitetut päätelaitteet voivat aiheuttaa liiallista vedon-













6 Comsol-malli ja simuloinnin tulokset 
 
 
6.1 Mallin luominen 
 
Mallinnettava kohde on 3 m x 3,1 m makuuhuone, jossa on 1,2 m x 2 m sänky, 
sekä 1,15 m leveä sohva. Nurkassa on kiinteä 0,9 m x 1,6 m kaappi ja korkeutta 
huoneella sekä kaapilla on 2,5 m. Ovea kuvastaa 1 cm korkuinen ovirako, joka 
on 0,9 m leveä. Päätelaitteen perusmallina on käytetty perinteistä KTS-100 vent-
tiiliä, ja se on mallinnettu katkaistulla ympyräkartiolla, jonka korkeus on asetettu 
päätelaitteen asetusarvon mukaan 15 millimetriin. 
 
Huoneen 3D-malli on luotu Comsol-ohjelman omalla Geometry-työkalulla yksin-
kertaisilla objekteilla, jotta laskentaverkko ei menisi liian monimutkaiseksi. Sa-









Päätelaite on sijoitettuna sängyn yläpuolelle siten, että suuntauslevy on suun-
nattu 40 asteen kulmaan kaappiin päin. Kuvassa 2 on esitetty sinisellä värillä 
päätelaitteen tuloilman tulosuunta. Tuloilmavirraksi on mitattu hiilidioksidimittaus-
ten jälkeen 2,6 l/s, vaikka tämän lukeman pitäisi olla uuden rakennusten sisäil-
maston ja ilmanvaihtoasetuksen ja myös vanhan rakentamismääräyskokoelma 
D2 mukaan vähintään 6 l/s [17;19]. Comsoliin on syötettävä tuloilman arvo Inlet 
kilogrammoina sekunnissa eli 2,6 l/s on muunnettuna 0,00312 kg/s. 
 
 
Kuva 2. Päätelaite ja suuntauslevy, sekä hiilidioksidilähde sängyllä 
 
Hiilidioksidin lähteenä mallissa on käytetty palloa, jolla simuloidaan ihmisen hen-
gitystä, joka tuottaa noin 2 dl/min hiilidioksidia. Pallosta on valittu katonpuoleinen 
puolikas tuottamaan hiilidioksidia 0,009358 mol/(m2*s) voimakkuudella. Ilmatilan 
hiilidioksidipitoisuus määritellään ulkoilman mukaan, joka on noin 400 ppm. 
Muunnettuna se vastaa 0,017849 mol/m3. Kuvassa 2 näkyvät sinisellä värillä pal-
lossa hiilidioksidia tuottavat pinnat. 3D-mallin luontia ja syötettyjen arvojen laske-




Kuva 3. Turbulenttivirtausmalleja 
 
CFD-moduulin myötä Comsolissa on valittavana useita erilaisia turbulenttisia vir-
tausmalleja, jotka toimivat parhaiten silloin, kun niitä käytetään käyttötarkoituk-
seensa soveltuvassa ongelmassa. Jokaisessa eri virtausmallissa on hieman eri-
laiset muuttujat, joita ohjelma pyrkii ratkaisemaan, joten mallien ratkaisemisen 
helpottamiseksi voidaan valita joko helposti ratkeavia ja suurpiirteisesti mallinta-
via, tai vaikeita, mutta tarkkoja virtausmalleja (kuva 3). 
 
Tässä työssä käytettävä k-epsilon virtausmalli on hyvin yleisesti käytetty teolli-
suuden ongelmatapauksissa sen nopean ratkaisukyvyn ja vähäisen järjestelmä-
vaatimusten takia. Kuvasta 4 nähdään, että K-epsilon malli ratkaisee suhteellisen 
tarkan virtaustuloksen, mutta mallintamiseen kuluu murto-osa tarkempien mallien 
ajasta [20].  
 
 




6.2 Ilmavirtaukset ja hiilidioksidipitoisuudet 
 
Comsol-ohjelmistosta saaduilla simulointituloksista näemme ilmavirtojen liikku-
misen ja niiden voimakkuuden piirretyn nauhan paksuudesta kuvista 5 ja 6. Hiili-
dioksidin sekoittumisen huoneilmaan näemme kuvasta 7. Tämä ei vastaa hiilidi-
oksidipitoisuuden määrää, vaan sitä kuinka se sekoittuu huonetilaan. 
 
Kuvasta 5 näemme, että päätelaitteelta tuleva ilma muodostaa sängyn päälle 
pyörteen, jonka jälkeen ilma liikkuu sohvanpuoleiseen nurkkaan. Tämän jälkeen 
ilma nousee lattiapinnasta asti ylös kattoon ja virtaa takaisin päätelaitetta kohti. 
Mallin mukaan ilma jää pyörimään kerta toisensa jälkeen huoneilmaan ja vain 
pieni osa ilmavirrasta siirtyy vaikeuksien jälkeen ulos oviraosta (kuva 6). 
 
Hiilidioksidin sekoittuminen huoneilmaan keskittyy sängyn päälle ja kaapinpuo-
leiseen nurkkaan (kuva 7), mutta kuitenkin tasoittuu miltei joka puolelle huonetta. 
Hiilidioksidin lähteestä nousee ”hiilidioksidipatsas” kohti kaappia, jonka jälkeen 
se levittyy katon kautta kohti ovirakoa.  
 
 









Kuva 7. Total flux magnitude, eli hiilidioksidin sekoittuminen hengitysilmaan 
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Luomalla 2D Plot Groupin voidaan mallista seurata keskeltä huonetta leikkaus-
kuvana luomalla malliin Cut Plane (kuva 8), esimerkiksi ilmavirtojen suuntaa ja 
hiilidioksidin sekoittumista huonetilaan. Kuvissa 9, 10 ja 11 on nuolilla merkattu 
normalisoituna ilmavirtojen liikkeet ja taustalla ”Concentration1 
(mol/m3)”/44,6mol*1000000 eli kuvasta saadaan suoraan hiilidioksidipitoisuuden 
määrä ppm-yksikössä. 
 
2D Plot Group – kuvista mallin hiilidioksidipitoisuudet on taltioitu Evaluation 2D – 
työkalulla, jolla voidaan valita mittauspiste hiirellä napauttamalla (kuva 12). Ku-
van 12 taulukosta näemme X ja Y koordinaatit, sekä Value kohdassa mallista 
mitatut ppm arvot.  Mittauspisteet ovat samat kuin makuuhuoneessa suorite-
tuissa mittauksissa (kuva 12). Laskennan tulokset ovat esitetty taulukossa 1. 





Kuva 8. Cut Plane – sijainnit joita 2D plot group esittää. Vasemmalla sängyn 
keskeltä kaappiin, keskellä oven keskeltä sohvalle ja oikealla kaapin ja sängyn 
väli 
 
Taulukko 1. Comsolista mitattuja ppm-pitoisuuksia 
Mittauspaikka Comsol-arvo 
Kaapinpuoleinen lattia (mittauspiste A) 1931 
Kaapinpuoleinen katto (mittauspiste B) 1649 
Oven edessä (mittauspiste C) 1625 
Sohvalla (mittauspiste D) 1928 





Kuva 9. 2D Plot Group kaapin ja sängyn välistä.  
 




Kuva 11. 2D Plot Group kaapin keskeltä sängyn keskelle 
 
 











7 Huoneessa suoritettavat mittaukset 
 
 
Mallinnettavan huoneen ilmavirtojen ja hiilidioksidin käyttäytymisen tarkkailua 
varten suoritettiin tarvittavat mittaukset. Ilmanlaatua mittaavana muuttujana käy-
tettiin hiilidioksidipitoisuutta, koska tämä on helposti mitattavissa, sekä suoraan 
verrannollinen hengitysilman laatuun. Savukoe suoritettiin kertakäyttöisellä savu-
koepullolla ja sillä pyrittiin todistamaan pelkästään ilman liikkeiden suuntaa ja sen 
yhdenmukaisuutta CFD-malliin.  
 
 




Hiilidioksidipitoisuutta mitattiin Trotec BZ30 -tiedonkeruulaitteella (kuva 19), josta 
saatiin CO2-arvo yksikössä ppm (parts per million). Hyvä hiilidioksidipitoisuus on 
0-800, normaali 800-1200 ja huono yli 1200 ppm [22]. Laite mittaa myös lämpö-
tilaa ja suhteellista ilmankosteutta, mutta ne eivät olleet relevantteja tässä työssä. 
Savukoe suoritettiin kertakäyttöisellä savukoepullolla. Koe videoitiin, joten jälki-
käteen voitiin analysoida kokeen tuloksia, sekä verrata niitä CFD-mallista saatui-
hin tuloksiin. 
 
Tuloilmanmäärä mitattiin Swema 3000 -ilmamäärämittarilla. Mittauksessa käytet-
tiin DPF-mittaustekniikkaa, joka perustuu venttiilin säätöarvon mukaiseen k-ar-





Savukoe suoritettiin ruotsalaisvalmisteisella Regin -merkkisellä kertakäyttöisellä 
savukoepullolla, jonka säilyvyys on kaksi päivää pullon sisällä sijaitsevan ampul-
lin rikkomisen jälkeen. Ampullissa on ilmaan reagoivaa syövyttävää ainetta, joka 
muuttuu savuksi.  
 
Savukokeen tärkeimmät havaintopaikat on valittu CFD-mallista (kuva 5 ja 6). En-
nen savukokeen suorittamista, on ilmavirtojen annettu tasaantua noin puolituntia, 
jotta mittaus olisi mahdollisimman todenmukainen. Mittausten aikana pyrittiin liik-
kumaan hitaasti ja hengittämään rauhallisesti ja tämänkin jälkeen oli pidettävä 
pieni tauko ennen tulosten taltioimista, jotta ilmavirrat tasautuisivat. Savukoe on 





Kuva 14. Sängyn päällä oleva pyörre 
 
 





Kuva 16. Sohvanpuoleinen nurkka 
 
 






Hiilidioksidimittaukset suoritettiin viidestä eri pisteestä, mutta kuitenkin vain yh-
dellä mittarilla. Mittauspisteet olivat noin 30 cm katon rajasta sängyn yläpuolella, 
sekä samalla korkeudella kaapin puoleisessa katossa. Muita mittauspisteitä oli 
sohvan päällä nurkassa, sängyn ja kaapin välissä lattialla sekä oven edessä noin 
15 cm irti lattiapinnasta (kuva 19).  
 
Ensimmäinen mittaus suoritettiin katossa sängyn yläpuolella ja sen kesto oli 9 h 
35 min. Tämän mittauksen avulla seurattiin, kuinka nopeasti hiilidioksidipitoisuus 
huoneessa tasaantui, jonka perusteella määräytyi muiden mittausten kesto. Hiili-










Kuva 19. Hiilidioksidimittari oven edessä 
 
 
Mittari taltioi kahden sekunnin välein CO2-pitoisuuden ppm (parts per million) yk-
sikössä, sekä myöskin lämpötilan ja suhteellisen kosteuden. Tulosten selkeyttä-
miseksi taulukot ovat tehty Excelillä pelkästään hiilidioksidimäärän perusteella. 
Mittaukset ovat tehty yhden viikonlopun aikana yhdellä mittarilla, eli niiden ajan-
kohta ja mittauspituus vaihtelee. Liitteessä 2 on esitetty tarkemmin, kuinka hiilidi-
oksidimittaria käytetään, sekä miten mittaustulokset ovat taltioitu tietokoneelle.  
 
Mitatuista tuloksista katsottiin silmämääräisesti tasaantunut CO2-pitoisuus, jota 
käytetään vertailuarvona Comsolista saatuihin arvoihin (taulukko 2). Matalin mi-
tattu tasaantunut hiilidioksidipitoisuus on kaapinpuoleisessa katossa ja korkein 





Kuvio 1. Hiilidioksidimittaus oven edessä (mittauspiste C) 
 
 
Kuvio 2. Hiilidioksidimittaus sohvalla nurkassa (mittauspiste D) 
 
 


























































































































































































































Kuvio 4. Hiilidioksidimittaus katossa sängyn yläpuolella nurkassa (mittauspiste E) 
 
  
Kuvio 5. Hiilidioksidimittaus kaapinpuoleinen katto (mittauspiste B) 
 
Kuvioista 1 näemme jatkuvan hiilidioksidipitoisuuden nousun, joka tasaantuu 
noin 160 minuutin kohdalla arvoon 1850 ppm. Kuviossa 2 mittausarvo nousee 
nopeasti, ja tasaantuukin arvoon 1880 ppm jo reilun tunnin kohdalla mittauksen 
aloittamisesta. Kuviossa 3 näemme alussa hieman hiilidioksidipitoisuuden las-
kua. Tämä voi johtua siitä, että mittaajan hengityksestä johtuva hiilidioksidi on 
jäänyt mittaushetkellä leijumaan mittarin ympärille ja pitoisuus on hävinnyt tämän 
jälkeen oikeaan tilaansa. Tässä tapauksessa tasaantunut arvo voidaan katsoa 
alkaneen noin kahden tunnin kohdalla arvoon 1900 ppm. Kuviossa 4 nähdään 
raju hiilidioksidipitoisuuden nousu jopa vajaaseen 2400 ppm asti, jonka jälkeen 
se tasautuu 1700 ppm noin puolessa välin mittausta. Kuviossa 5 nähdään sa-
manlainen ilmiö, kuin kuviossa 3, mutta tasaantunut arvo voidaan katsoa alka-























































































































































tuloilmapäätelaite on mittauspisteen lähellä ja voi olla, että raitista ilmaa johtuu 
suoraan hiilidioksidimittarille, jolloin mittaustulos tasaantuu nopeasti. 
 




Ilmamäärämittaus suoritettiin jälkikäteen, jolloin selvisi todella korkeiksi mitattujen 
hiilidioksidipitoisuuksien syy. Rakentamismääräyskokoelma D2 mukaan vähim-
mäisilmamäärä yhden hengen makuuhuoneessa tulisi olla 6 l/s, mutta huoneesta 
mitattu arvo oli 2,6 l/s (kuva 21). Tämä johtui kuitenkin siitä, että ilmanvaihtokone 
oli syystä tai toisesta asetettu teholle 1, jolloin ilmavirrat tippuivat vajaaseen puo-
leen. Teholla 2 mitatut arvot olivat lähestulkoon normaalit eli noin 6 l/s.  
 
Mittaus suoritettiin Swema 3000 -ilmamäärämittarilla, johon syötettiin venttiilin k-






































291 1396 1580 1443,62 1430 
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sopivalla säätöarvotyökalulla mitattuna kohteen KTS-100 venttiilin säätöarvo on 
15 millimetriä, joka vastaa k-arvoltaan 3,3 (kuva 20).  
 
 
Kuva 20. K-arvo-taulukko ja venttiilien rakotulkki  
 
  








CFD-mallin ja savukokeiden välillä oli mittausten perusteella paljon yhteneväi-
syyksiä. Savukokeilla voidaan todeta, että ilmavirrat seuraavat karkeasti mallin 
mukaisia liikkeitä. Kuvassa 5 ja tarkemmin kuvassa 22 näkyy sängyn yläpuolella 
tapahtuva pyörre, joka on savukokeilla varmistettu. Samoin kuvissa 15 ja 16 ta-
pahtuvat ilman liikkeet voidaan todeta yhteneväiseksi kuvan 5 mallin kanssa. 




Kuva 22. Sängyn yläpuolella syntyvä pyörre 
 
Ilmavirtojen liikkeitä voidaan mallintaa k-epsilon mallilla yllättävän tarkasti, mutta 
pieniä heittoja on havaittavissa. Erot voivat johtua siitä, että k-epsilon mallinnus-
tapa on karkeahko mutta käytettyyn aikaan nähden tarkka. Eroja on voinut syntyä 
myös suoritetuissa savukokeissa, joissa ilman liikkeitä on voinut syntyä esimer-
kiksi lämpötilavaihtelujen tai hengitysilman seurauksena. Malleissa ei otettu huo-
mioon lämmitystä, ikkunoista johtuvaa kylmää tai esimerkiksi hengitysilman tuot-







Kuviossa 7 on esitetty oikean mittauksen ja Comsol-ohjelman tulokset. Näistä 
voidaan päätellä, että ohjelmasta saadut tulokset eivät täysin vastaa mitattuja tu-
loksia, mutta yhteneväisyyksiä on havaittavissa hiilidioksidipitoisuuden käyttäyty-
misessä. Mittauspisteissä A ”kaapinpuoleinen lattia”, D ”sohvalla” ja E ”sängyn-
puoleinen nurkka” mittaustulokset ovat miltei samanlaiset, mutta pisteissä B ”kaa-
pinpuoleinen katto” ja C ”oven edessä” mittaustulokset eivät täsmää. Kyseisessä 




Kuvio 7. Hiilidioksidimittausten ja Comsol-laskennan tulosten vertailu 
 
Mitattujen tulosten mukaan k-epsilon virtausmallilla voidaan seurata hiilidioksidin 
liikkeitä, mutta täysin luotettavia malleja ei opinnäytetyössä syntynyt. Hiilidioksi-
dipitoisuuksien seuranta on kuitenkin mahdollista ja siitä saadaan hyödyllistä tie-
toa ilmanvaihtoa suunnitellessa, kuten kuinka hyvin hiilidioksidi poistuu huoneti-
lasta ja kuinka tehokasta ilmanvaihtuvuus on.   
 
Mittauserot oikean ja mallin välillä voivat johtua huoneessa suoritetuista hiilidiok-
sidimittauksista, jolloin on voinut syntyä mittausvirheitä eri aikaan suoritetuista ja 
eri pituisista mittauksista johtuen. Tasaantuneet arvot ovat katsottu silmämääräi-





















selittää myös sillä, että Comsol-malli ei ole täydellinen, eli mallissa voi olla las-
kennallisia virheitä tai malleihin on syötetty vääränlaisia arvoja ja käytetty vääriä 
työkaluja. Comsol-malleista saadut mittaustulokset ovat muunnettu jälkikäteen 




9 Päätelaitteen optimointi CFD-mallinnuksella 
 
 
9.1 Sijainnit ja simulointien tulokset 
 
Mallin realistisuuden varmistuksen jälkeen päätelaitteen paikka optimoitiin Com-
sol Multiphysics –ohjelmalla siten, että käyttäjällä olisi mahdollisimman hyvä il-
manlaatu nukkuessa. Vertailu tapahtui Comsol-simuloinnin tuloksien perusteella 
hiilidioksidilähteen, eli ihmisen pään yläpuolelta. Päätelaitteiden mallintamispai-
koiksi on valittu yleisimpiä käytettyjä päätelaitteen sijainteja (kuva 24), sekä jo 
olemassa olevan päätelaitteen sijainti.  
 
Verrattavia malleja on kuusi kappaletta, jotka ovat esitetty kuvassa 24. Sijainteja 
ovat nykyinen tilanne (sijainti 1), nykyinen tilanne suuntauslevy toiseen suuntaan 
(sijainti 2), päätelaite oven edessä suuntauslevy sängynpuoleiseen nurkkaan (si-
jainti 3), keskellä huonetta suuntauslevy sängynpuoleiseen nurkkaan (sijainti 6), 
sängynpuoleisessa nurkassa suuntauslevy nurkkaan (sijainti 3) ja sohvanpuolei-
sessa nurkassa suuntauslevy sänkyyn päin (sijainti 4). Mallinnetut tapaukset esi-
tellään tarkemmin liitteessä 3. Jokaisessa mallissa on käytetty suuntauslevyä, 
jolloin tuloilmavirtaa saadaan suunnattua haluttuun suuntaan.  
 
Hiilidioksidipitoisuuksia mitataan Comsol-ohjelmasta samoista paikoista, kuin ku-
vassa 23 esitetyt mittauspaikat. Lisäksi ohjelmasta mitattiin päätelaitteen opti-
mointiin eniten vaikuttava piste eli simuloidun ihmisen suun yläpuolelta. Liitteessä 






Kuva 23. Hiilidioksidimittauspisteet 
 
Kuva 24. Päätelaitteiden vaihtoehtoinen sijoittelu samassa kuvassa 
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(sijainti 2) 2102 2100 1732 1636 3377 2956 
Sängynpuolei-
sessa nurkassa 
(sijainti 3) 919 1114 1585 1150 1153 1163 
Sohvanpuolei-
sessa nurkassa 
(sijainti 4) 1553 1595 1594 1990 1645 1621 
Oven edessä 
(sijainti 5) 1301 1405 1682 1277 1434 1427 
Keskellä 
(sijainti 6) 1592 1760 1849 2763 1756 1738 
 
 
9.2 Optimoinnin tulokset ja analyysi 
 
Taulukon 3 mittaustulosten mukaan nykyinen tilanne on hiilidioksidipitoisuudet 
yhteenlaskettuna keskivertoa huonompi sijoituspaikka päätelaitteelle. Kuviosta 8 
katsottuna parempia päätelaitteen sijoituspaikkoja hiilidioksidipitoisuuksien mu-
kaan olisi sohvanpuoleisessa nurkassa (sijainti 4) ja oven edessä (sijainti 5). Vä-
hiten hiilidioksidia huoneilmassa yhteensä on silloin, kun päätelaite on sijoitettu 
sängynpuoleiseen nurkkaan (sijainti 3).  
 
Käyttäjälle eli tässä tapauksessa nukkujalle tärkein mittaustulos on kuitenkin 
pään yläpuolelta mitattu hiilidioksidipitoisuus, jotta hengitysilma olisi mahdollisim-
man puhdasta. Kuvion 9 mukaan oikean tilanteen malli (sijainti 1) on toisiksi huo-
noin ja näistä tuloksista paras sijoituspaikka päätelaitteelle on sängynpuoleisessa 
nurkassa (sijainti 3). Matalat hiilidioksidiarvo selittyvät sillä, että päätelaite on si-
joitettu niin lähelle nurkkaa ja sen ilmavirta on suunnattu päinvastaiseen nurk-
kaan ovesta, on tuloilman helppo syrjäyttää vanha likainen ilma raikkaalla ilmalla, 
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jolloin epäpuhtaudet siirtyvät nopeasti kohti ovirakoa. Sama ilmiö voidaan todeta, 
mutta hieman heikommin toimivaksi silloin kun päätelaite on sijoitettu esimerkiksi 
oven yläpuolelle tai sohvanpuoleiseen nurkkaan.  
 
Huonoin mitattu tulos on silloin, jos suuntauslevy on suunnattu mallin huoneessa 
päinvastaiseen suuntaan. Tämä selittyy osittain sillä, että päätelaitteen alapuo-
lelle ei tule yhtään uutta raitista ilmaa, vaan se kiertää toiselle puolen makuuhuo-
netta, jonka jälkeen se päätyy oviraosta ulos. Osa ilmavirrasta jää pyörimään 




Kuvio 8. Hiilidioksidipitoisuudet yhteenlaskettuna 
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Kuvio 9. Hiilidioksidipitoisuus Comsol-ohjelmasta hiilidioksidilähteen yläpuolelta 
 
Kuvion 10, kuvion 8 ja taulukon 3 perusteella päätelaitteen sijoituksella on mer-
kitystä silloin, jos pyritään minimoimaan hiilidioksidipitoisuus huoneessa tai jos 
halutaan minimoida tietyn alueen pitoisuuksia. Varsinkin mittauksista ”suuntaus-
levy toiseen suuntaan” (sijainti 2) ja esimerkiksi ”keskellä” (sijainti 6) voidaan pää-
tellä, että hiilidioksidi jää huoneilmaan ”leijumaan” eri kohtiin päätelaitteen sijoi-
tuksesta ja suuntauksesta riippuen. Huonosti sijoitetun päätelaitteen takia voi il-
manvaihto toimia erittäin huonosti ja pahimmassa tapauksessa hiilidioksidipiikki 
voi muodostua kriittisiin oleskelupaikkoihin. 
 
Taulukosta 3 ja kuviosta 10 voidaan todeta myös, että makuuhuoneen ilmanvaih-
tuvuutta voidaan muokata siten, ettei hiilidioksidi jäisi huonetilaan, vaan sen pi-












voidaan optimoida loppukäyttäjälle huoneen käyttötarkoituksen mukaan. Ilman-
vaihtoa voidaan myös tehostaa samalta päätelaitteen sijainnilta pelkästään suun-
tauslevyn suuntaa muuttamalla. Mittaustulosten perusteella paras ilmanvaihtu-
vuus saadaan siten, että ilmavirta suunnataan sinne nurkkaan tai seinään, joka 
on huoneen ovea vastapäätä. Tällöin ilmavirta suuntautuu katon kautta seinään, 
josta se tippuu alas lattian tasoon ja sitä kautta loppujen lopuksi oviraosta ulos. 
Päätelaitteen sijainnilla on kuitenkin suuri merkitys siinä, kuinka hyvin ilma saa-
daan vaihdettua koko huoneen alalta ja kuinka tehokkaasti niin, ettei likainen ilma 
jää huonetilaan pyörimään. 
 
 
Kuvio 10. Kuuden mallinnetun tapauksen sekä hiilidioksidimittausten tulokset 
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Päätelaitteiden lopullisen sijoituspaikan päättää lvi-suunnittelija, jonka täytyy ot-
taa huomioon myös muita merkittäviä sijoituspaikkaan vaikuttavia tekijöitä. Ra-
kennuksen rakenteet, suunnittelu ratkaisun hinta, ääniongelmat ja esimerkiksi 
mahdollinen vedontunne ratkaisee sen, kuinka päätelaite voidaan sijoittaa. Hiili-
dioksidimittausten perusteella paras sijoituspaikka päätelaitteelle olisi ovea vas-
tapäätä oleva nurkka ja suuntauslevy suunnattuna nurkkaan päin. Tässä tapauk-
sessa kyseisen sijoituspaikan vaarana on, että nukkujalle tulisi helposti vedon-
tunnetta ja tällöin se olisi loppukäyttäjälle epämieluinen vaihtoehto. Päätelait-
teesta voi myös väärinsijoitettuna ja väärin mitoitettuna pitää kovaa meteliä, joka 
suoraan pään yläpuolella haittaisi mahdollista nukkujaa.  
 
Hiilidioksidipitoisuudet muuttuisivat radikaalisti, jos uudet mittaukset suoritettai-
siin Rakennusmääräyskokoelma D2 -mukaisilla vähimmäisilmamäärillä. Tästä 
johtuen voi olla, ettei päätelaitteen sijainnilla ole hiilidioksidipitoisuuksiin merkit-
tävää vaikutusta, mutta varsinkin vedontunteeseen ja ilmanvaihdon tehokkuu-
teen päätelaitteiden sijaintia voidaan optimoida. Tarvittavan ilmanvaihdon määrä 
voidaan laskea keskimääräisesti myös kaavasta 1 [23]. 
 
  𝐶௢௟௘௦௞  =  𝐶௧௔௨௦௧௔ + (
ீ಴೚
௤೟ೠ೗೚
)     (1)
    
missä 
 Colesk = hiilidioksidipitoisuus huoneilmassa, ppm 
 Ctausta = hiilidioksidipitoisuus ilmakehässä, ppm 
 GCo2 = Co2 tuotto MET kerrannaisen mukaan, cm3/h 




Nukkuessa ihmisen metabolinen ekvivalentti (MET) on 0,8, joka vastaa hiilidiok-
sidintuotoltaan 12,4 dm3/h, eli noin 2 dl/min [9]. Tällöin kaavasta 1 laskettuna 2,6 
l/s tuloilmavirralla hiilidioksidipitoisuudeksi saadaan 1746,15 ppm, joka vastaa 
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hyvin huoneesta mitattuja hiilidioksidipitoisuuksia. Asumisterveysasetuksen mu-
kaiset toimenpiderajat ovat ulkoilman hiilidioksidipitoisuuden lisäksi 1150 ppm, 
jolloin mallinnetussa tapauksessa rajana on 1550 ppm [10]. Tähän lukemaan 
päästäisiin kaavalla 1 laskettuna jos tuloilmanmäärä olisi 3,04 l/s. Uudisraken-
nuksissa vaadittu maksimi hiilidioksidipitoisuusraja on 800 ppm ulkoliman hiilidi-
oksidipitoisuuden lisäksi, jolloin kaavalla 1 laskettuna tuloilmaa pitää tulla vähin-
tään 4,37 l/s [10]. Määräykset kuitenkin velvoittavat tuloilmamääräksi vähintään 







Tämän opinnäytetyön mallit ovat savukokeiden valossa ilmavirtojen puolesta luo-
tettavia, mutta hiilidioksidimittausten ja mallista mitattujen arvojen perusteella ei 
voida luottaa täysin mallien antamiin tuloksiin. Merkittäviä yhteneväisyyksiä kui-
tenkin on havaittavissa, joten on mahdollista, että päätelaitteiden sijaintia voidaan 
optimoida CFD-mallinnuksella.  
 
Yhdellä mittarilla suoritetut mittaukset jättävät arvailujen varaa, joten mallin rea-
listisuuden varmistamiseen tarvittaisiin uusia hiilidioksidimittauksia useammalla 
mittarilla, jotta voidaan tieteellisesti todistaa mallin paikkansapitävyys. Jos uusilla 
mittauksilla suoritetut mallit ovat yhteneväisiä mittaustuloksiin, voitaisiin päätelait-
teen sijainti optimoida tarkemmin ja luotettavammin. Jo näillä parannuksilla voi-
taisiin saada paljon tarkempia tuloksia, ja makuuhuoneiden ilmanlaatua ja asu-
mismukavuutta parannettua. 
 
Makuuhuoneen ilmavirtoja voidaan mallintaa yksinkertaisellakin mallilla yllättä-
vän tarkasti, ja se on suhteellisen nopeaa sen jälkeen, kun on oppinut käyttämään 
tarvittavia ohjelmia tai työkaluja. Ilmavirtamalleista voidaan tulkita esimerkiksi 
mahdollisia vedontunteen aiheuttavia paikkoja ja näin ollen välttää suunnittele-
masta niitä kriittisiin paikkoihin. Tietokonemallinnettavat tilanteet vaativat sen, 
että niiden luoja osaa ottaa huomioon kaikki huoneessa vallitsevat muuttujat, 
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muutoin ne eivät ikinä täysin vastaa oikeaa tilannetta. Ilmavirtojen liikkeet ovat 
hyvin alttiita huoneessa vallitseville muuttujille, kuten esimerkiksi lämpötilanvaih-
teluille tai ihmisen aiheuttamille ilmavirroille. Mahdollisista epävarmoista malleista 
kuitenkin saadaan tietyn tilanteen mukaan laskettuja keskiarvoja, joiden perus-
teella voidaan analysoida, kuinka hyvin ilmanvaihto toimii mallinnetussa tilan-
teessa.  
 
Tutkimustulosten mukaan jo päätelaitteen suuntauksella tai pienelläkin ilmamää-
rän lisäyksellä on merkittävä vaikutus huoneilmanlaatuun, tämä kannattaa ottaa 
huomioon varsinkin saneerauskohteissa, joissa päätelaitteen sijaintia on vaikea 
tai jopa mahdotonta muuttaa. Uudiskohteissa mallinnuksen avulla voidaan ilman-
vaihdon tehokkuutta suunnitella taloudellisemmaksi, mutta nykyisten määräysten 
ja vallitsevien rakennustapojen puitteissa merkittävää huoneilman laatua paran-
tavaa vaikutusta CFD-mallinnuksella ei välttämättä saada. Mallinnuksesta voi 
kuitenkin olla hyötyä vaikeissa tai epäselvissä kohteissa, jossa ilmanvaihtoratkai-
sujen eri variaatioiden kokeilu on hankalaa tai hyvin kallista. 
 
Jatkokehitysmahdollisuutena voisi olla huoneen mallin tarkentaminen siten, että 
tarkemman 3D-mallin suunnittelu tehtäisiin Autocad-ohjelmistolla, joka sitten tuo-
taisiin Comsol Multiphysics -ohjelmaan import -toiminnolla. Tämän lisäksi pääte-
laitteen tarkempi mallintaminen ja laskentaverkon tiheyden muuttaminen tarkem-
maksi voisi tuoda parempia tuloksia. Näiden muutosten tekeminen kuitenkin vai-
keuttaa laskentatapauksen ratkaisemista, koska laskentaverkon tarkkuutta jou-
dutaan tihentämään. Tästä johtuen yhden mallin laskemiseen voi kulua useita 
tunteja, ellei päiviä, vaikka mallinnusta suorittava tietokone olisi kuinka tehokas. 
Laskentaverkon hankaloituessa ohjelman on myös hankalampi löytää oikeaa rat-
kaisua, mutta viskositeetti ramping toiminnolla ja erilaisella virtausmallinnuksella 
se voisi olla mahdollista. 
 
Lisäksi mallin realistisuuden toteamiseen tulisi suorittaa lisää mittauksia ja laa-
jempia käytännön tutkimuksia muissakin valmiissa kohteissa. Suuremmilla ilma-
määrillä tai useammalla hiilidioksidin lähteellä voitaisiin saada mielenkiintoista 
tutkimustietoa, jota olisi mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa ilmanvaihtojen 
parantamisessa. CFD-mallia voisi myös verrata toisen ohjelman suorittamaan 
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samanlaiseen malliin. Malleissa voisi ottaa huomioon myös lämpötilavaihtelut, 
joita ei tässä opinnäytetyön malleissa huomioitu. 
 
Opinnäytetyössä syntynyttä mallia ja siitä saatujen tulosten perusteella voidaan 
sitä hyödyntää päätelaitteen sijoittelussa tai vaikka sen muotoilussa. Tämä kui-
tenkin edellyttää sitä, että mallinnettavan kohteen lähtötiedot ovat tarkkaan tie-
dossa ja lopullinen huoneen käyttökohde on sama, kuin suunnitteluhetkellä. 
 
Ilmanvaihdon merkitys omakotitalon asujien hyvinvointiin on helppo aliarvioida. 
Ilmanvaihtokoneen sammuttamiseen tai vajaakäytön voidaan ajatella tuovan 
säästöjä, mutta kuluttajat eivät kuitenkaan ota huomioon sitä, että ilmanvaihtoko-
neella on tehtävänä poistaa suunnitellusti ja sopivalla tehokkuudella kosteutta tai 
muita huoneilman laatua heikentäviä tekijöitä, sekä tuoda puhdasta ilmaa hengi-
tettäväksi. Jos ilmanvaihtokoneen käyntinopeutta pienentää tai sen sulkee koko-
naan ei ilma pääse vaihtumaan ja epäpuhtaudet jäävät sisäilmaan, jolloin se voi 
jopa vaikuttaa merkittävästi asukkaan elinoloihin.  
 
Korkea hiilidioksidipitoisuus huoneilmassa johtuu yleensä puutteellisesta ilman-
vaihdosta kuormitukseen nähden. Tarpeeksi korkea pitoisuus voi aiheuttaa jopa 
päänsärkyä, keskittymisvaikeuksia, väsyneisyyttä tai pahoinvointia. Ilmanvaih-
dolla voidaan siis tehostaa esimerkiksi tuottavuutta työpaikoilla tai oppimiskykyä 
kouluissa. Ilmanvaihdon merkitys kosteissa tiloissa on myös merkittävä, koska 
kosteus on saatava haihdutettua mahdollisimman tehokkaasti, jotta se ei jäisi ra-
kenteisiin. Jos ilmanvaihtokone ei vaihda tarpeeksi ilmaa esimerkiksi pesuhuo-
neista, on todella suuri riski, että kosteuden takia rakenteet alkavat lahota ja ho-
mehtua. Tällöin olematon säästö sähkönkulutuksessa tuo ajan saatossa suuria 
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Mallin luominen Comsol Multiphysics -ohjelmistolla 
 
Uusi malli luodaan käyttämällä ”Model Wizard” työkalua aloitusnäytössä. Koska 
malli tulee olemaan kolmiulotteinen, valitaan ”Space Dimension” valikosta 3D ja 
tämän jälkeen valitaan mallille sopivat fysiikat. Työssä käytettiin kahta erilaista 
fysiikkaa, jotka olivat ”Transport of Diluted Species (tds)” ja ”Laminar Flow (spf)”. 
Laskentamenetelmäksi valittiin ”Stationary”, joka pyrkii laskemaan mallin ilmavir-
rat siten, että ne ovat vakaita.  
 
Geometry-työkalulla luodaan malliin vaadittavat huonekalut ja muut välttämättö-
mät objektit. Materials-välilehdeltä määritellään kaikille objekteille, että mitä ma-
teriaalia ne ovat. Tämän jälkeen Mesh-työkalulla luodaan laskentaverkko ja mää-
ritellään sen tiheys. Vaihtoehtoina on yhdeksän tiheyttä, sekä neljä erilaista ka-
librointiasetusta (kuva 2). Työssä on käytetty ”fine” verkkoa, sekä kalibrointiase-
tuksena ”Fluid Dynamics” vaihtoehtoa. 
 
 
Kuva 2. Mesh-työkalun asetukset 
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Tämän jälkeen määritellään ilmavirtojen, sekä hiilidioksidilähteen asetukset. La-
minar flow valikon asetuksista valitaan ”Turbulence model type – RANS”, ja ”Tur-
bulence model – k-ε”.  
 
Turbulent flow ja Transport of diluted species asetusvalikkoihin lisätään ”Inlet” ja 
”Open Boundary”. Näiden ”Boundary Selection” valikosta valitaan luoduista ob-
jekteista tuloilman tulolähde, hiilidioksidin tulonlähde sekä molempien poistumis-
tie. Päätelaitteen tuloilmamäärä määritellään inlet-valikosta massavirta tyyp-
piseksi ja ilmamäärämittausten mukaisesti mitatulle arvolle, joka on 2,6 l/s. Tämä 
muutetaan m3/s muotoon ja kerrotaan ilman tiheydellä 1,2 kg/m3, jolloin tu-
lokseksi saadaan 0,00312 kg/s.   
 
Transport of diluted species alavalikkoon ”Intial Values” kohtaan määritellään 
mallissa ilmatila, johon hiilidioksidilähteestä tuleva hiilidioksidi sekoittuu. Tähän 
on laitettava maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuus, joka on noin 400ppm. 
Tämä täytyy muuttaa mol/m3 muotoon, eli tämä saadaan laskemalla, kuinka pal-
jon hiilidioksidia on kuutiossa mooleina.  
 
Ideaalikaasu ainemäärä normaalipaineessa ja lämpötilassa on 22,41 litraa eli 1 
mol = 22,41. Kuutiossa ilmaa on siis 1000/22,41 = 44,6229 mol/m3. Ilmakehän 
normaali hiilidioksidipitoisuus on noin 400ppm (parts per million) eli kuutiossa on 
hiilidioksidia (400/1000000) * 44,6229 mol/m3 = 0,017849. ”Intial Values” kohtaan 
täytyy laittaa 0,017849 mol/m3. Hiilidioksidilähteen pinnalle on asetettava arvo 
mol/(m2*s) saadaan laskemalla pallon pinta-ala hiilidioksidia tuottavilta alueilta eli 
0,015708 m2. Ihminen tuottaa noin 2 dl hiilidioksidia minuutissa eli 0,0033 l/s. 1 
mol ideaalikaasua = 22,41 l, jolloin 1 litra = 0,044623 mol. 0,0033 l/s * 
0,044623mol = 0,000147 mol/s. Pallon pinnalta on lähdettävä siis 0,000147 mol/s 
/ 0,015708 m2 = 0,009358 mol/(m2*s) 
 
Virtauslaskennan helpottamiseksi ”Parameters” välilehdelle asetetaan muuttu-
jaksi ”Viscosity ramping”, jonka avulla ilman viskositeettiä pienennetään asteittain 
[8]. Tämän muuttujan ansiosta simulointiajat tippuvat huomattavasti ja ohjelma 
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löytää ratkaisun helpommin. Tästäkin huolimatta mallinnus ajat ovat olleet tätä 
työtä tehdessä 15min-4,5h. 
 
Kuva 1. Model Builder valikko kaikkien asetusten asettamisen jälkeen
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Hiilidioksidimittarin käyttö ja tulosten taltiointi 
 
 
Hiilidioksidimittarina työssä käytettävä Trotec BZ30-tiedonkeruulaite mittaa ilman 
CO2-pitoisuutta ppm yksikössä, sekä lämpötilaa Celsius- tai Fahrenheit-as-
teikolla ja suhteellista ilmankosteutta prosentteina. Laitteen tuotesivuilta on ladat-
tavissa tuotteelle ajurit, sekä tarvittavat ohjelmistot mittaustulosten taltiointiin.  
 
Jokaisen mittauskerran jälkeen laite on kytkettävä tietokoneeseen, jossa on 
”BZ30 Multiple Datalogger”- ohjelmisto, ja nollattava lähtötiedot joita ovat esimer-
kiksi päivämäärä ja näytteenottotiheys, sekä hälytys raja-arvot. Laitteen ohjelmis-
toasetuksista voidaan myös määritellä milloin laite aloittaa mittauksen tai se voi-
daan asettaa manuaali asentoon, jolloin käyttäjä itse käynnistää mittauksen suo-
raan laitteesta. Mittaustulokset voidaan tallentaa joko Excel tiedostoon tai ohjel-
miston omaan projektitiedostoon (kuva 1). 
 
 
Kuva1. Mittaustulos katosta sängyn yläpuolelta 
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 Simulointi tulokset päätelaitteiden optimoinnista 
 
Leikkauskuvissa esitetään taustalla muuttuja c (concentration (mol/m3) 
/44,6mol*1000000 jolloin tulos saadaan suoraan ppm mittayksikköön. Taustojen 
värit kuvaavat pitoisuuksia sinisestä punaiseen väliltä 750-2500 ppm ja nuolilla 
normalisoitu Velocity field eli ilman liikkumissuunta voimakkuudesta riippumatta. 
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